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Stand 
Zuletzt geändert durch Art. 35 G v. 
23.06.2021 I 1858 
 
Fußnote 
(+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++) 
 
Die V wurde als Artikel 1 der V v. 1.11.2006 
I 2477 von der Bundesregierung und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie mit Zustimmung des Bundesra-
tes erlassen. Sie ist gem. Art. 4 Satz 1 dieser 
V am 8.11.2006 in Kraft getreten. 
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1. Allgemeine Vorschriften 
 
§1 Anwendungsbereich, Begriffsbestim-
mungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen 
Bedingungen, zu denen Netzbetreiber nach 
§ 18 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
jedermann an ihr Niederspannungsnetz an-
zuschließen und den Anschluss zur Ent-
nahme von Elektrizität zur Verfügung zu 
stellen haben. Diese sind Bestandteil der 
Rechtsverhältnisse über den Netzanschluss 
an das Elektrizitätsversorgungsnetz der all-
gemeinen Versorgung (Netzanschluss) und 
die Anschlussnutzung, soweit sie sich nicht 
ausdrücklich allein auf eines dieser Rechts-
verhältnisse beziehen. Die Verordnung gilt 
für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlos-
senen Netzanschlussverhältnisse und ist 
auch auf alle Anschlussnutzungsverhältnisse 
anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten 
entstanden sind. Sie gilt nicht für den Netz-
anschluss von Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien und aus 
Grubengas. 
 
(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne 
des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes, in dessen Auftrag ein 
Grundstück oder Gebäude an das Nieder-
spannungsnetz angeschlossen wird oder im 
Übrigen jeder Eigentümer oder Erbbaube-
rechtigte eines Grundstücks oder Gebäudes, 
das an das Niederspannungsnetz ange-
schlossen ist. 
 
(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbrau-
cher, der im Rahmen eines Anschlussnut-
zungsverhältnisses einen Anschluss an das 
Niederspannungsnetz zur Entnahme von 
Elektrizität nutzt. 
 
(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verord-
nung ist der Betreiber eines Elektrizitätsver-
sorgungsnetzes der allgemeinen Versor-
gung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. 
 
 

§2 Netzanschlussverhältnis 
(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den 
Anschluss der elektrischen Anlage über den 
Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. 
Es besteht zwischen dem Anschlussnehmer 
und dem Netzbetreiber. 
 
(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht 
durch Vertrag erstmalig mit dem Anschluss-
nehmer, der die Herstellung des Netzan-
schlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung ei-
nes Netzanschlusses ist der Netzanschluss-
vertrag schriftlich abzuschließen. 
 
(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstück-
seigentümer oder Erbbauberechtigte sind, 
haben die schriftliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers zur Herstellung 
und Änderung des Netzanschlusses unter 
Anerkennung der für den Anschlussnehmer 
und ihn damit verbundenen Verpflichtun-
gen beizubringen. 
 
(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder 
Gebäuden entsteht das Netzanschlussver-
hältnis mit dem Eigentumserwerb an der 
Kundenanlage zwischen dem jeweiligen Ei-
gentümer und dem Netzbetreiber, sofern 
der bisherige Eigentümer der Anschlussneh-
mer gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt er-
lischt das Netzanschlussverhältnis mit dem 
bisherigen Anschlussnehmer, sofern dieser 
Eigentümer der Kundenanlage gewesen ist; 
hinsichtlich bis dahin begründeter Zahlungs-
ansprüche und Verbindlichkeiten bleibt der 
bisherige Anschlussnehmer berechtigt und 
verpflichtet. Den Eigentumsübergang und 
die Person des neuen Anschlussnehmers hat 
der bisherige Anschlussnehmer dem Netz-
betreiber unverzüglich in Textform anzuzei-
gen. Der bisherige Anschlussnehmer hat 
dem neuen Anschlussnehmer die Angaben 
nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 zu übermitteln. 
 
(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen An-
schlussnehmer den Vertragsschluss oder die 
Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in 
Textform zu bestätigen. Im Vertrag nach Ab-
satz 2 oder in der Bestätigung nach Satz 1 ist 
auf die Allgemeinen Bedingungen ein-
schließlich der ergänzenden Bedingungen 
des Netzbetreibers hinzuweisen. 
 
§3 Anschlussnutzungsverhältnis 
(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht 
zur Nutzung des Netzanschlusses zur Ent-
nahme von Elektrizität. Die Anschlussnut-
zung umfasst weder die Belieferung des An-
schlussnutzers mit Elektrizität noch den Zu-
gang zu den Elektrizitätsversorgungsnetzen 
im Sinne des § 20 des Energiewirtschaftsge-
setzes. Das Anschlussnutzungsverhältnisbe-
steht zwischen dem jeweiligen Anschluss-
nutzer und dem Netzbetreiber. 
 



 

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt 
dadurch zustande, dass über den Netzan-
schluss Elektrizität aus dem Verteilernetz 
entnommen wird, wenn 1 der Anschlussnut-
zer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen 
Entnahme einen Vertrag über den Bezug 
von Elektrizität abgeschlossen hat oder die 
Voraussetzungen einer Ersatzversorgung 
nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes 
vorliegen und 2 dem Anschlussnutzer oder 
dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzu-
gang nach § 20 des Energiewirtschaftsgeset-
zes zusteht.  
 
Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraus-
setzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netzbe-
treiber verpflichtet, den Anschlussnutzer 
und den Grundversorger hierüber unverzüg-
lich in Textform zu unterrichten und den An-
schlussnutzer auf die Grundversorgung nach 
§ 36 des Energiewirtschaftsgesetzes und die 
Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirt-
schaftsgesetzes hinzuweisen. 
 
(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem 
Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung 
des Netzanschlusses zur Entnahme von 
Elektrizität unverzüglich mitzuteilen. Der 
Netzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die 
Mitteilung unverzüglich in Textform zu be-
stätigen. In der Bestätigung ist auf die Allge-
meinen Bedingungen einschließlich der er-
gänzenden Bedingungen des Netzbetreibers 
und auf die Haftung des Netzbetreibers 
nach § 18 hinzuweisen. 
 
§4 Inhalt des Vertrages und der Bestäti-
gung des Netzbetreibers 
(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestä-
tigung des Netzbetreibers in Textform nach 
§ 2 Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen 
eine zusammenhängende Aufstellung aller 
für den Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder 
die Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen 
Angaben enthalten, insbesondere: 
1. Angaben zum Anschlussnehmer oder -
nutzer (Firma, Registergericht, Register-
nummer, Familienname, Vorname, Geburts-
tag, Adresse, Kundennummer), 
2. Anlagenadresse und Bezeichnung des 
Zählers oder des Aufstellungsorts des Zäh-
lers, 
3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Re-
gistergericht, Registernummer und Adresse) 
und 
4. gegenüber dem Anschlussnehmer auch 
die am Ende des Netzanschlusses vorzuhal-
tende Leistung. 
 
Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht 
vorliegen, ist der Anschlussnehmer oder -
nutzer verpflichtet, diese dem Netzbetrei-
ber auf Anforderung mitzuteilen. 
 
(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem 
Neukunden bei Entstehen des Netzan-
schlussverhältnisses oder des Anschlussnut-
zungsverhältnisses und auf Verlangen den 
übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingun-
gen unentgeltlich auszuhändigen. Er hat die 

Allgemeinen Bedingungen auf seiner Inter-
netseite zu veröffentlichen. 
(3) Änderungen der ergänzenden Bedingun-
gen, zu denen auch die Technischen An-
schlussbedingungen nach § 20 gehören, und 
Kostenerstattungsregelungen des Netzbe-
treibers werden jeweils zum Monatsbeginn 
erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im 
Falle der Technischen Anschlussbedingun-
gen erst nach zusätzlicher Mitteilung an die 
Regulierungsbehörde wirksam. Der Netzbe-
treiber ist verpflichtet, die Änderungen am 
Tage der öffentlichen Bekanntgabe auf sei-
ner Internetseite zu veröffentlichen. 
 
2. Netzanschluss 
 
§5 Netzanschluss 
Der Netzanschluss verbindet das Elektrizi-
tätsversorgungsnetz der allgemeinen Ver-
sorgung mit der elektrischen Anlage des An-
schlussnehmers. Er beginnt an der Abzweig-
stelle des Niederspannungsnetzes und en-
det mit der Hausanschlusssicherung, es sei 
denn, dass eine abweichende Vereinbarung 
getroffen wird; in jedem Fall sind auf die 
Hausanschlusssicherung die Bestimmungen 
über den Netzanschluss anzuwenden.   
 
§6 Herstellung des Netzanschlusses 
(1) Netzanschlüsse werden durch den Netz-
betreiber hergestellt. Die Herstellung des 
Netzanschlusses soll vom Anschlussnehmer 
schriftlich in Auftrag gegeben werden; auf 
Verlangen des Netzbetreibers ist ein von 
diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu 
verwenden. Der Netzbetreiber hat dem An-
schlussnehmer den voraussichtlichen Zeit-
bedarf für die Herstellung des Netzanschlus-
ses mitzuteilen. 
 
(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse 
werden nach Beteiligung des Anschlussneh-
mers und unter Wahrung seiner berechtig-
ten Interessen vom Netzbetreiber nach den 
anerkannten Regeln der Technik bestimmt. 
Das Interesse des Anschlussnehmers an ei-
ner kostengünstigen Errichtung der Netzan-
schlüsse ist dabei besonders zu berücksich-
tigen. 
 
(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat 
der Netzbetreiber die Errichter weiterer An-
schlussleitungen sowie der Telekommunika-
tionslinien im Sinne des § 3 Nr. 26 des Tele-
kommunikationsgesetzes im Hinblick auf 
eine gemeinsame Verlegung der verschiede-
nen Gewerke zu beteiligen. Er führt die Her-
stellung oder Änderungen des Netzan-
schlusses entweder selbst oder mittels 
Nachunternehmer durch. Wünsche des An-
schlussnehmers bei der Auswahl des durch-
führenden Nachunternehmers sind vom 
Netzbetreiber angemessen zu berücksichti-
gen. Der Anschlussnehmer ist berechtigt, 
die für die Herstellung des Netzanschlusses 
erforderlichen Erdarbeiten auf seinem 
Grundstück im Rahmen des technisch Mög-
lichen und nach den Vorgaben des Netzbe-
treibers durchzuführen oder durchführen zu 
lassen. Der Anschlussnehmer hat die  

 
 
 
baulichen Voraussetzungen für die sichere 
Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; 
für den Hausanschlusskasten oder die 
Hauptverteiler ist ein nach den anerkannten 
Regeln der Technik geeigneter Platz zur Ver-
fügung zu stellen; die Einhaltung der aner-
kannten Regeln der Technik wird insbeson-
dere vermutet, wenn die Anforderungen 
der DIN 18012 (Ausgabe: November 2000)*) 
eingehalten sind. 
 
*) Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim 
Beuth Verlag GmbH, Berlin. 
 
§7 Art des Netzanschlusses 
Die Spannung beträgt am Ende des Netzan-
schlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 
Volt und bei Wechselstrom etwa 230 Volt. 
Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Welche 
Stromart und Spannung für das Vertragsver-
hältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich 
daraus, an welche Stromart und Spannung 
die Anlage des Anschlussnehmers ange-
schlossen ist oder angeschlossen werden 
soll. Bei der Wahl der Stromart sind die Be-
lange des Anschlussnehmers im Rahmen der 
jeweiligen technischen Möglichkeiten ange-
messen zu berücksichtigen. 
 
§8 Betrieb des Netzanschlusses 
(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebs-
anlagen des Netzbetreibers. Er hat sicherzu-
stellen, dass sie in seinem Eigentum stehen 
oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung über-
lassen werden; soweit erforderlich, ist der 
Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung 
verpflichtet. Netzanschlüsse werden aus-
schließlich von dem Netzbetreiber unterhal-
ten, erneuert, geändert, abgetrennt und be-
seitigt. Sie müssen zugänglich und vor Be-
schädigungen geschützt sein. Der Anschluss-
nehmer darf keine Einwirkungen auf den 
Netzanschluss vornehmen oder vornehmen 
lassen. 
 
(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, 
insbesondere ein Schaden an der Hausan-
schlusssicherung oder das Fehlen von Plom-
ben, ist dem Netzbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
(3) Änderungen des Netzanschlusses wer-
den nach Anhörung des Anschlussnehmers 
und unter Wahrung seiner berechtigten In-
teressen vom Netzbetreiber bestimmt. 
 
§9 Kostenerstattung für die Herstellung 
oder Änderung des Netzanschlusses 
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom 
Anschlussnehmer die Erstattung der bei 
wirtschaftlich effizienter Betriebsführung 
notwendigen Kosten für 1. die Herstellung 
des Netzanschlusses, 2. die Änderungen des 
Netzanschlusses, die durch eine Änderung 
oder Erweiterung der Kundenanlage erfor-
derlich oder aus anderen Gründen vom An-
schlussnehmer veranlasst werden, zu ver-
langen. Die Kosten können auf der 



 

Grundlage der durchschnittlich für ver-
gleichbare Fälle entstehenden Kosten pau-
schal berechnet werden. Im Falle einer pau-
schalierten Kostenberechnung sind Eigen-
leistungen des Anschlussnehmers angemes-
sen zu berücksichtigen. Die Netzanschluss-
kosten sind so darzustellen, dass der An-
schlussnehmer die Anwendung des pau-
schalierten Berechnungsverfahrens einfach 
nachvollziehen kann; wesentliche Berech-
nungsbestandteile sind auszuweisen. 
 
(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die 
Herstellung oder Änderungen des Netzan-
schlusses Vorauszahlung zu verlangen, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalles 
Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. Werden von einem Anschlussneh-
mer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist 
der Netzbetreiber berechtigt, angemessene 
Abschlagszahlungen zu verlangen. 
 
(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach 
Herstellung des Netzanschlusses weitere 
Anschlüsse hinzu und wird der Netzan-
schluss dadurch teilweise zum Bestandteil 
des Verteilernetzes, so hat der Netzbetrei-
ber die Kosten neu aufzuteilen und dem An-
schlussnehmer einen zu viel gezahlten Be-
trag zu erstatten. 
 
§10 Transformatorenanlage 
(1) Muss zum Netzanschluss eines Grund-
stücks eine besondere Transformatorenan-
lage aufgestellt werden, so kann der Netz-
betreiber verlangen, dass der Anschlussneh-
mer einen geeigneten Raum oder Platz un-
entgeltlich für die Dauer des Netzanschluss-
verhältnisses zur Verfügung stellt. Der Netz-
betreiber darf die Transformatorenanlage 
auch für andere Zwecke benutzen, soweit 
dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist. 
 
(2) Wird der Netzanschlussverhältnis für das 
Grundstück beendet, so hat der Anschluss-
nehmer die Transformatorenanlage noch 
drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei 
denn, dass ihm dies nicht zugemutet wer-
den kann. 
 
(3) Der Anschlussnehmer kann die Verle-
gung der Einrichtungen an eine andere ge-
eignete Stelle verlangen, wenn ihm ihr Ver-
bleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr 
zugemutet werden kann. Die Kosten der 
Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; 
dies gilt nicht, soweit die Anlage ausschließ-
lich dem Netzanschluss des Grundstücks 
dient. 
 
§11 Baukostenzuschüsse 
(1) Der Netzbetreiber kann von dem An-
schlussnehmer einen angemessenen Bau-
kostenzuschuss zur teilweisen Deckung der 
bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfüh-
rung notwendigen Kosten für die Erstellung 
oder Verstärkung der örtlichen Verteileran-
lagen des Niederspannungsnetzes ein-
schließlich Transformatorenstationen 

verlangen, soweit sich diese Anlagen ganz 
oder teilweise dem Versorgungsbereich zu-
ordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. 
Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 50 
vom Hundert dieser Kosten abdecken. 
 
(2) Der von dem Anschlussnehmer als Bau-
kostenzuschuss zu übernehmende Kosten-
anteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in 
dem die an seinem Netzanschluss vorzuhal-
tende Leistung zu der Summe der Leistun-
gen steht, die in den im betreffenden Ver-
sorgungsbereich erstellten Verteileranlagen 
oder auf Grund der Verstärkung insgesamt 
vorgehalten werden können. Der Durchmi-
schung der jeweiligen Leistungsanforderun-
gen ist Rechnung zu tragen. Der Baukosten-
zuschuss kann auf der Grundlage der durch-
schnittlich für vergleichbare Fälle entste-
henden Kosten pauschal berechnet werden. 
 
(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur für den 
Teil der Leistungsanforderung erhoben wer-
den, der eine Leistungsanforderung von 30 
Kilowatt übersteigt. 
 
(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von 
dem Anschlussnehmer einen weiteren Bau-
kostenzuschuss zu verlangen, wenn der An-
schlussnehmer seine Leistungsanforderung 
erheblich über das der ursprünglichen Be-
rechnung zugrunde liegende Maß hinaus er-
höht. Der Baukostenzuschuss ist nach den 
Absätzen 1 und 2 zu bemessen. 
 
(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 ge-
regelten Netzanschlusskosten sind getrennt 
zu errechnen und dem Anschlussnehmer 
aufgegliedert auszuweisen. 
 
(6) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
§12 Grundstücksbenutzung 
(1) Anschlussnehmer, die Grundstücksei-
gentümer sind, haben für Zwecke der örtli-
chen Versorgung (Niederspannungs- und 
Mittelspannungsnetz) das Anbringen und 
Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortlei-
tung von Elektrizität über ihre im Gebiet des 
Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemei-
nen Versorgung liegenden Grundstücke, fer-
ner das Anbringen von Leitungsträgern und 
sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulas-
sen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, 
1. die an das Elektrizitätsversorgungsnetz 
angeschlossen sind, 
2. die vom Eigentümer in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit einem an das Netz an-
geschlossenen Grundstück genutzt werden 
oder 
3. für die die Möglichkeit des Netzanschlus-
ses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie 
besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme 
der Grundstücke den Eigentümer mehr als 
notwendig oder in unzumutbarer Weise be-
lasten würde; insbesondere ist die Inan-
spruchnahme des Grundstücks zwecks An-
schlusses eines anderen Grundstücks an das 
Elektrizitätsversorgungsnetz grundsätzlich 
verwehrt, wenn der Anschluss über das  

 
 
 
eigene Grundstück des anderen Anschluss-
nehmers möglich und dem Netzbetreiber 
zumutbar ist. 
 
(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über 
Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme des Grundstücks zu benach-
richtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die 
Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn 
nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; 
dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen aus-
schließlich dem Anschluss des Grundstücks 
dienen. 
 
(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, 
so hat der Eigentümer die auf seinen Grund-
stücken befindlichen Einrichtungen noch 
drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei 
denn, dass ihm dies nicht zugemutet wer-
den kann. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öf-
fentliche Verkehrswege und Verkehrsflä-
chen sowie für Grundstücke, die durch Plan-
feststellung für den Bau von öffentlichen 
Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind. 
 
§13 Elektrische Anlage 
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Er-
weiterung, Änderung und Instandhaltung 
der elektrischen Anlage hinter der Hausan-
schlusssicherung (Anlage) ist der Anschluss-
nehmer gegenüber dem Netzbetreiber ver-
antwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messein-
richtungen, die nicht im Eigentum des An-
schlussnehmers stehen. Hat der Anschluss-
nehmer die Anlage ganz oder teilweise ei-
nem Dritten vermietet oder sonst zur Benut-
zung überlassen, so bleibt er verantwortlich. 
 
(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage 
sind auszuschließen. Um dies zu gewährleis-
ten, darf die Anlage nur nach den Vorschrif-
ten dieser Verordnung, nach anderen anzu-
wendenden Rechtsvorschriften und behörd-
lichen Bestimmungen sowie nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, geändert und instand ge-
halten werden. In Bezug auf die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 
Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
entsprechend. Die Arbeiten dürfen außer 
durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein 
Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers 
eingetragenes Installationsunternehmen 
durchgeführt werden; im Interesse des An-
schlussnehmers darf der Netzbetreiber eine 
Eintragung in das Installateurverzeichnis nur 
von dem Nachweis einer ausreichenden 
fachlichen Qualifikation für die Durchfüh-
rung der jeweiligen Arbeiten abhängig ma-
chen. Mit Ausnahme des Abschnitts zwi-
schen Hausanschlusssicherung und 



 

Messeinrichtung einschließlich der Mess-
einrichtung gilt Satz 4 nicht für Instandhal-
tungsarbeiten. Es dürfen nur Materialien 
und Geräte verwendet werden, die entspre-
chend § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes 
unter Beachtung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik hergestellt wurden. Die 
Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 
6 wird vermutet, wenn die vorgeschriebene 
CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Sofern die 
CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, 
wird dies auch vermutet, wenn die Materia-
lien oder Geräte das Zeichen einer akkredi-
tierten Stelle tragen, insbesondere das VDE-
Zeichen oder das GS-Zeichen. Materialien 
und Geräte, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder der Tür-
kei oder einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Freihandelsassoziation, der Vertrags-
partei des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ist, rechtmäßig her-
gestellt oder in den Verkehr gebracht wor-
den sind und die den technischen Spezifika-
tionen der Zeichen im Sinne des Satzes 8 
nicht entsprechen, werden einschließlich 
der von den vorgenannten Staaten durchge-
führten Prüfungen und Überwachungen als 
gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das 
geforderte Schutzniveau gleichermaßen 
dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber 
ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten 
zu überwachen. 
 
(3) Anlagenteile, in denen nicht gemessene 
elektrische Energie fließt, können vom Netz-
betreiber plombiert werden. Die dafür er-
forderliche Ausstattung der Anlage ist nach 
den Angaben des Netzbetreibers vom An-
schlussnehmer zu veranlassen. 
 
(4) In den Leitungen zwischen dem Ende des 
Hausanschlusses und dem Zähler darf der 
Spannungsfall unter Zugrundelegung der 
Nennstromstärke der vorgeschalteten Si-
cherung nicht mehr als 0,5 vom Hundert be-
tragen. 
 
§14 Inbetriebsetzung der elektrischen An-
lage 
(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauf-
tragter hat die Anlage über den Netzan-
schluss an das Verteilernetz anzuschließen 
und den Netzanschluss in Betrieb zu neh-
men. Die Anlage hinter dem Netzanschluss 
bis zu der in den Technischen Anschlussbe-
dingungen definierten Trennvorrichtung für 
die Inbetriebsetzung der nachfolgenden An-
lage, anderenfalls bis zu den Haupt- oder 
Verteilungssicherungen, darf nur durch den 
Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung 
durch das Installationsunternehmen (§ 13 
Abs. 2 Satz 2) in Betrieb genommen werden. 
Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung 
darf nur durch das Installationsunterneh-
men in Betrieb gesetzt werden. 
 
(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach Maß-
gabe des Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem 
Netzbetreiber vorgenommen werden soll, 
ist bei ihm von dem Unternehmen, das nach 
§ 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage 

ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. Auf Ver-
langen des Netzbetreibers ist ein von die-
sem zur Verfügung gestellter Vordruck zu 
verwenden. 
 
(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetrieb-
setzung vom Anschlussnehmer Kostener-
stattung verlangen; die Kosten können auf 
der Grundlage der durchschnittlich für ver-
gleichbare Fälle entstehenden Kosten pau-
schal berechnet werden. Die Kosten sind so 
darzustellen, dass der Anschlussnehmer die 
Anwendung des pauschalierten Berech-
nungsverfahrens einfach nachvollziehen 
kann. 
 
§15 Überprüfung der elektrischen Anlage 
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die An-
lage vor und, um unzulässige Rückwirkun-
gen auf Einrichtungen des Netzbetreibers 
oder Dritter auszuschließen, auch nach ihrer 
Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den 
Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheits-
mängel aufmerksam zu machen und kann 
deren Beseitigung verlangen. 
 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die 
Sicherheit gefährden oder erhebliche Stö-
rungen erwarten lassen, so ist der Netzbe-
treiber berechtigt, den Anschluss zu verwei-
gern oder die Anschlussnutzung zu unter-
brechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist 
er hierzu verpflichtet. 
 
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der 
Überprüfung der Anlage sowie durch deren 
Anschluss an das Verteilernetz übernimmt 
der Netzbetreiber keine Haftung für die 
Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, 
wenn er bei einer Überprüfung Mängel fest-
gestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Le-
ben darstellen. 
 
3. Anschlussnutzung 
 
§16 Nutzung des Anschlusses 
(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines 
Anschlussnutzungsverhältnisses verpflich-
tet, dem Anschlussnutzer in dem im Netzan-
schlussverhältnis vorgesehenen Umfang die 
Nutzung des Netzanschlusses jederzeit zu 
ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit und so-
lange der Netzbetreiber hieran durch hö-
here Gewalt oder sonstige Umstände, deren 
Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Abs. 1 
Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist. 
 
(2) Die Anschlussnutzung hat zur Vorausset-
zung, dass der Gebrauch der Elektrizität mit 
einem Verschiebungsfaktor zwischen cos 
Phi = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt. 
Anderenfalls kann der Netzbetreiber den 
Einbau ausreichender Kompensationsein-
richtungen verlangen. 
 
(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und 
Frequenz möglichst gleichbleibend zu hal-
ten. Allgemein übliche Verbrauchsgeräte 
und Stromerzeugungsanlagen müssen  

 
 
 
einwandfrei betrieben werden können. 
Stellt der Anschlussnutzer Anforderungen 
an die Stromqualität, die über die Verpflich-
tungen nach den Sätzen 1 und 2 hinausge-
hen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb sei-
nes Bereichs Vorkehrungen zum störungs-
freien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu 
treffen. 
 
(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbe-
treiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 
und 2, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie 
§ 15 entsprechend. 
 
§17 Unterbrechung der Anschlussnutzung 
(1) Die Anschlussnutzung kann unterbro-
chen werden, soweit dies zur Vornahme be-
triebsnotwendiger Arbeiten oder zur Ver-
meidung eines drohenden Netzzusammen-
bruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber 
hat jede Unterbrechung oder Unregelmä-
ßigkeit unverzüglich zu beheben. Eine not-
wendige Unterbrechung wegen eines vom 
Anschlussnutzer veranlassten Austauschs 
der Messeinrichtung durch einen Messstel-
lenbetreiber nach den Vorschriften des 
Messstellenbetriebsgesetzes hat der Netz-
betreiber nicht zu vertreten. 
 
(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnut-
zer bei einer beabsichtigten Unterbrechung 
der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeig-
neter Weise zu unterrichten. Bei kurzen Un-
terbrechungen ist er zur Unterrichtung nur 
gegenüber Anschlussnutzern verpflichtet, 
die zur Vermeidung von Schäden auf eine 
ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen 
sind und dies dem Netzbetreiber unter An-
gabe von Gründen schriftlich mitgeteilt ha-
ben. Die Pflicht zur Benachrichtigung ent-
fällt, wenn die Unterrichtung 
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig 
möglich ist und der Netzbetreiber dies nicht 
zu vertreten hat oder 
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen 
Unterbrechungen verzögern würde. 
 
In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetrei-
ber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf 
Nachfrage nachträglich mitzuteilen, aus 
welchem Grund die Unterbrechung vorge-
nommen worden ist. 
 
§18 Haftung bei Störungen der Anschluss-
nutzung 
(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, 
die ein Anschlussnutzer durch Unterbre-
chung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, 
Anschlussnutzungsverhältnis oder uner-
laubter Handlung haftet und dabei Verschul-
den des Unternehmens oder eines Erfül-
lungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausge-
setzt wird, wird 
1. hinsichtlich eines Vermögensschadens wi-
derleglich vermutet, dass Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 



 

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache 
widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit vorliegt. Bei Vermögensschä-
den nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für 
sonstige Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
 
(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig verursachten Sachschäden ist die Haf-
tung des Netzbetreibers gegenüber seinen 
Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro be-
grenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich ver-
ursachte Sachschäden ist je Schadensereig-
nis insgesamt begrenzt auf 
 
1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das 
eigene Netz angeschlossenen Anschlussnut-
zern; 
2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 
an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern; 
3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 
an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern; 
4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer 
Million an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 
5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Mil-
lion an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern. In diese Höchstgrenzen 
werden auch Schäden von Anschlussnutzern 
in vorgelagerten Spannungsebenen einbe-
zogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber 
im Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt 
ist. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf An-
sprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, 
die diese gegen einen dritten Netzbetreiber 
im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung 
geltend machen. Die Haftung dritter Netz-
betreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereig-
nis insgesamt begrenzt auf das Dreifache 
des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 
2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegen-
über haften. Hat der dritte Netzbetreiber im 
Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschafts-
gesetzes keine eigenen an das Netz ange-
schlossenen Anschlussnutzer im Sinne die-
ser Verordnung, so ist die Haftung insge-
samt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In 
den Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 
können auch Schadensersatzansprüche von 
nicht unter diese Verordnung fallenden Kun-
den einbezogen werden, die diese gegen 
das dritte Unternehmen aus unerlaubter 
Handlung geltend machen, wenn deren An-
sprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 
Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist 
verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf 
Verlangen über die mit der Schadensverur-
sachung durch einen dritten Netzbetreiber 
im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes zusammenhängenden Tat-
sachen insoweit Auskunft zu geben, als sie 
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutba-
rer Weise aufgeklärt werden können und 
ihre Kenntnis zur Geltendmachung des 
Schadensersatzes erforderlich ist. 
 

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermö-
gensschäden ist die Haftung des Netzbetrei-
bers, an dessen Netz der Anschlussnutzer 
angeschlossen ist, oder eines dritten Netz-
betreibers, gegen den der Anschlussnutzer 
Ansprüche geltend macht, gegenüber sei-
nen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro 
sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 
vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie 
Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbe-
träge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 
3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend. 
 
(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden 
die jeweilige Höchstgrenze, so wird der 
Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, 
in dem die Summe aller Schadensersatzan-
sprüche zur Höchstgrenze steht. Sind nach 
Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, 
jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, 
Schäden von nicht unter diese Verordnung 
fallenden Kunden in die Höchstgrenze ein-
bezogen worden, so sind sie auch bei der 
Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzube-
ziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf 
die Schadensersatzquote nicht höher sein 
als die Quote der Kunden des dritten Netz-
betreibers. (6) Die Ersatzpflicht entfällt für 
Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verursacht worden 
sind. 
 
(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den 
Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber 
oder, wenn dieses feststeht, dem ersatz-
pflichtigen Unternehmen mitzuteilen. 
 
4. Gemeinsame Vorschriften 
 
Abschnitt 1 
Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetrei-
bers 
 
§19 Betrieb von elektrischen Anlagen, Ver-
brauchsgeräten und Ladeeinrichtungen, Ei-
genanlagen 
(1) Anlage und Verbrauchsgeräte sind vom 
Anschlussnehmer oder -nutzer so zu betrei-
ben, dass Störungen anderer Anschlussneh-
mer oder -nutzer und störende Rückwirkun-
gen auf Einrichtungen des Netzbetreibers 
oder Dritter ausgeschlossen sind. 
 
(2) Erweiterungen und Änderungen von An-
lagen sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchsgeräte sind dem Netzbetreiber 
mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzu-
haltende Leistung erhöht oder mit Netzrück-
wirkungen zu rechnen ist. Auch Ladeeinrich-
tungen für Elektrofahrzeuge sind dem Netz-
betreiber vor deren Inbetriebnahme mitzu-
teilen. Deren Inbetriebnahme bedarf dar-
über hinaus der vorherigen Zustimmung des 
Netzbetreibers, sofern ihre Summen-Be-
messungsleistung 12 Kilovoltampere je 
elektrischer Anlage überschreitet; der Netz-
betreiber ist in diesem Fall verpflichtet, sich 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der Mitteilung zu äußern. Stimmt der Netz-
betreiber nicht zu, hat er den Hinderungs-
grund, mögliche Abhilfemaßnahmen des  

 
 
 
Netzbetreibers und des Anschlussnehmers 
oder -nutzers sowie einen hierfür beim 
Netzbetreiber erforderlichen Zeitbedarf 
darzulegen. Einzelheiten über den Inhalt 
und die Form der Mitteilungen kann der 
Netzbetreiber regeln. 
 
(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat 
der Anschlussnehmer oder -nutzer dem 
Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der 
Anschlussnehmer oder -nutzer hat durch ge-
eignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 
von seiner Eigenanlage keine schädlichen 
Rückwirkungen in das Elektrizitätsversor-
gungsnetz möglich sind. Der Anschluss von 
Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber ab-
zustimmen. Dieser kann den Anschluss von 
der Einhaltung der von ihm nach § 20 fest-
zulegenden Maßnahmen zum Schutz vor 
Rückspannungen abhängig machen. 
 
§20 Technische Anschlussbedingungen 
Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form 
von Technischen Anschlussbedingungen 
weitere technische Anforderungen an den 
Netzanschluss und andere Anlagenteile so-
wie an den Betrieb der Anlage einschließlich 
der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus 
Gründen der sicheren und störungsfreien 
Versorgung, insbesondere im Hinblick auf 
die Erfordernisse des Verteilernetzes, not-
wendig ist. Diese Anforderungen müssen 
den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen. Der Anschluss be-
stimmter Verbrauchsgeräte kann in den 
Technischen Anschlussbedingungen von der 
vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers 
abhängig gemacht werden. Die Zustimmung 
darf nur verweigert werden, wenn der An-
schluss eine sichere und störungsfreie Ver-
sorgung gefährden würde. 
 
§21 Zutrittsrecht 
Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach 
vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Netz-
betreibers, des Messstellenbetreibers oder 
des Messdienstleisters den Zutritt zum 
Grundstück und zu seinen Räumen zu ge-
statten, soweit dies für die Prüfung der tech-
nischen Einrichtungen und Messeinrichtun-
gen, zum Austausch der Messeinrichtung, 
auch anlässlich eines Wechsels des Mess-
stellenbetreibers, zur Ablesung der Mess-
einrichtung oder zur Unterbrechung des An-
schlusses und der Anschlussnutzung erfor-
derlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an die jeweiligen Anschlussneh-
mer oder -nutzer oder durch Aushang an 
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle 
der Ablesung der Messeinrichtungen muss 
die Benachrichtigung mindestens drei Wo-
chen vor dem Betretungstermin erfolgen; 
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. 
Eine vorherige Benachrichtigung ist in den 
Fällen des § 24 Abs. 1 nicht erforderlich. 
 
 



 

§22 Mess- und Steuereinrichtungen 
(1) Für Mess- und Steuereinrichtungen hat 
der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den 
anerkannten Regeln der Technik unter Be-
achtung der technischen Anforderungen 
nach § 20 vorzusehen. 
 
(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbrin-
gungsort von Mess- und Steuereinrichtun-
gen. Bei der Wahl des Aufstellungsorts ist 
die Möglichkeit der Ausstattung mit einem 
intelligenten Messsystem nach dem Mess-
stellenbetriebsgesetz zu berücksichtigen. In 
Gebäuden, die neu an das Energieversor-
gungsnetz angeschlossen werden, sind die 
Messstellen so anzulegen, dass Smart-Me-
ter-Gateways nach dem Messstellenbe-
triebsgesetz nachträglich einfach eingebaut 
werden können; ausreichend in diesem 
Sinne ist ein Zählerschrank, der Platz für ein 
Smart-Meter-Gateway bietet. Dies ist auch 
in Gebäuden anzuwenden, die einer größe-
ren Renovierung im Sinne der Richtlinie 
2010/31/ EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. 
L 153 vom 18.6.2010, S. 13) unterzogen wer-
den, soweit dies technisch machbar und 
wirtschaftlich zumutbar ist. Der Netzbetrei-
ber hat den Anschlussnehmer anzuhören 
und dessen berechtigte Interessen bei der 
Wahl des Aufstellungsorts zu wahren. Er ist 
verpflichtet, den bevorzugten Aufstellungs-
ort des Anschlussnehmers zu wählen, wenn 
dies ohne Beeinträchtigung einer einwand-
freien Messung möglich ist. Der Anschluss-
nehmer hat die Kosten einer Verlegung der 
Mess- und Steuereinrichtungen nach Satz 5 
zu tragen. 
 
(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- und 
Steuereinrichtungen zugänglich sind. Er hat 
den Verlust, Beschädigungen und Störungen 
von Mess- und Steuereinrichtungen dem 
Netzbetreiber und dem Messstellenbetrei-
ber unverzüglich mitzuteilen. 
 
Abschnitt 2 
Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, 
Beendigung der Rechtsverhältnisse 
 
§23 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen werden zu dem vom Netz-
betreiber angegebenen Zeitpunkt, frühes-
tens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung fällig. Einwände ge-
gen Rechnungen berechtigen gegenüber 
dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit 
die ernsthafte Möglichkeit eines offensicht-
lichen Fehlers besteht. § 315 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unbe-
rührt. 
 
(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussneh-
mers oder -nutzers kann der Netzbetreiber, 
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einzie-
hen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
für strukturell vergleichbare Fälle auch 

pauschal berechnen; die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
 
(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers 
kann vom Anschlussnehmer oder -nutzer 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerech-
net werden. 
 
§24 Unterbrechung des Anschlusses und 
der Anschlussnutzung 
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den 
Netzanschluss und die Anschlussnutzung 
ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, 
wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer 
dieser Verordnung zuwiderhandelt und die 
Unterbrechung erforderlich ist, um  
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicher-
heit von Personen oder Sachen von erhebli-
chem Wert abzuwenden,  
2. die Anschlussnutzung ohne Messeinrich-
tung unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu 
verhindern oder  
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer 
Anschlussnehmer oder -nutzer oder stö-
rende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen 
sind. 
 
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem An-
schlussnehmer oder -nutzer auf Nachfrage 
mitzuteilen, aus welchem Grund die Unter-
brechung vorgenommen worden ist. 
 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbe-
sondere bei Nichterfüllung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist der Netz-
betreiber berechtigt, den Netzanschluss und 
die Anschlussnutzung vier Wochen nach An-
drohung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, 
wenn die Folgen der Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen oder der Anschlussnehmer oder 
-nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. 
 
(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf An-
weisung des Lieferanten des Anschlussnut-
zers die Anschlussnutzung zu unterbrechen, 
soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer 
gegenüber hierzu vertraglich berechtigt ist 
und der Lieferant das Vorliegen der Voraus-
setzungen für die Unterbrechung gegen-
über dem Netzbetreiber glaubhaft versi-
chert und den Netzbetreiber von sämtlichen 
Schadensersatzansprüchen freistellt, die 
sich aus einer unberechtigten Unterbre-
chung ergeben können; dabei ist auch 
glaubhaft zu versichern, dass dem An-
schlussnutzer keine Einwendungen oder 
Einreden zustehen, die die Voraussetzungen 
der Unterbrechung der Anschlussnutzung 
entfallen lassen. 
 
 

 
 
 
(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Be-
ginn der Unterbrechung des Netzanschlus-
ses und der Anschlussnutzung dem An-
schlussnutzer drei Werktage im Voraus an-
zukündigen. Dies gilt nicht, soweit der Liefe-
rant zu einer entsprechenden Ankündigung 
verpflichtet ist. 
 
(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbre-
chung des Netzanschlusses und der An-
schlussnutzung unverzüglich aufzuheben, 
sobald die Gründe für die Unterbrechung 
entfallen sind und der Anschlussnehmer 
oder -nutzer oder im Falle des Absatzes 3 
der Lieferant oder der Anschlussnutzer die 
Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung des Anschlusses und der Anschluss-
nutzung ersetzt hat. Die Kosten können für 
strukturell vergleichbare Fälle pauschal be-
rechnet werden; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pau-
schale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Nachweis geringerer Kosten ist dem 
Kunden zu gestatten. 
 
§25 Kündigung des Netzanschlussverhält-
nisses 
(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit ei-
ner Frist von einem Monat auf das Ende ei-
nes Kalendermonats gekündigt werden. 
Eine Kündigung durch den Netzbetreiber ist 
nur möglich, soweit eine Pflicht zum Netzan-
schluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Energie-
wirtschaftsgesetzes nicht besteht. 
 
(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetrei-
bers ein anderes Unternehmen in die sich 
aus dem Netzanschlussverhältnis ergeben-
den Rechte und Pflichten ein, so bedarf es 
hierfür nicht der Zustimmung des Anschluss-
nehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers 
ist öffentlich bekannt zu machen und auf der 
Internetseite des Netzbetreibers zu veröf-
fentlichen. 
 
(3) Die Kündigung bedarf der Textform. 
 
§26 Beendigung des Anschlussnutzungs-
verhältnisses 
(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis be-
steht, bis der Anschlussnutzer die An-
schlussnutzung einstellt. Er ist verpflichtet, 
dies dem Netzbetreiber unverzüglich mitzu-
teilen. 
 
(2) Im Falle einer Kündigung des Netzan-
schlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet 
das Anschlussnutzungsverhältnis mit der 
Beendigung des Netzanschlussvertrages. 
 
§27 Fristlose Kündigung oder Beendigung 
Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 
Abs. 1 berechtigt, das Netzanschlussverhält-
nis fristlos zu kündigen oder die Anschluss-
nutzung fristlos zu beenden, wenn die 



 

Voraussetzungen zur Unterbrechung des 
Netzanschlusses und der Anschlussnutzung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zu-
widerhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist der 
Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung be-
rechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher an-
gedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
 
5. Schlussbestimmungen 
 
§28 Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlus-
ses 
und der Anschlussnutzung. 
 
§29 Übergangsregelung 
(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die 
Anschlussnehmer durch öffentliche Be-
kanntgabe und Veröffentlichung im Internet 

über die Möglichkeit einer Anpassung nach 
§ 115 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes zu informieren. Die Anpassung ist 
in Textform zu verlangen. Der Netzbetreiber 
kann die Anpassung gegenüber allen An-
schlussnehmern auch in der in Satz 1 ge-
nannten Weise verlangen. Im Falle des Sat-
zes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung 
vom auf die Bekanntmachung folgenden 
Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 
4 Abs. 1. 
 
(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 
Abs. 4 beginnt mit dem 8. November 2006. 
Läuft jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 
2 der Verordnung über Allgemeine Bedin-
gungen für die Elektrizitätsversorgung von 
Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 
684), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S.  

 
 
 
3214), bestimmte Frist früher als die gemäß 
Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei. 
 
(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss 
an eine Verteileranlage hergestellt, die vor 
dem 8. November 2006 errichtet oder mit 
deren Errichtung vor dem 8. November 
2006 begonnen worden ist und ist der An-
schluss ohne Verstärkung der Verteileran-
lage möglich, so kann der Netzbetreiber ab-
weichend von § 11 Abs. 1 bis 3 einen Bau-
kostenzuschuss nach Maßgabe der für die 
Verteileranlage bisher verwendeten Berech-
nungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 
berechnete Baukostenzuschuss ist auf den 
Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bekanntmachung der Eichsfelder Energie- 
und Wasserversorgungs GmbH 
 
Am 08.11.2006 ist die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Nie-
derspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) vom 01.11.2006, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt I 2006, Seite 2477 ff., in Kraft ge-
treten. Die Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH gibt hiermit gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 
7. Juli 2005, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt I 2005, Seite 1970, ihre „Ergänzenden Bedingungen zur NAV“ öffentlich bekannt. Die NAV und die 
Ergänzenden Bedingungen sind auch im Internet unter www.eew-duderstadt.de abrufbar. 
 

Ergänzende Bedingungen der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs-GmbH zur „Verordnung über Allgemeine Be-
dingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung” (Niederspan-
nungsanschlussverordnung – NAV) 

 
1 Netzanschluss 
1.1. Die Herstellung sowie Veränderungen 
des Netzanschlusses auf Veranlassung des 
Anschlussnehmers sind unter Verwendung 
der von EEW Duderstadt zur Verfügung ge-
stellten Vordrucke zu beantragen. 
 
1.2. Die Netzanschlusskosten enthalten als 
wesentliche Berechnungsbestandteile Kos-
ten für Tiefbau, Montage, Löhne, Materia-
lien sowie die Kosten für die Erstinbetrieb-
nahme. 
 
1.3. Der Anschlussnehmer zahlt für die Her-
stellung des Netzanschlusses die Kosten, die 
nach Material und Zeitaufwand ermittelt 
und dem Anschlussnehmer in Rechnung ge-
stellt werden. 
 
1.4. Der Anschlussnehmer ist berechtigt, auf 
dem Privatgrundstück Erdarbeiten unter 
Einhaltung der von der EEW Duderstadt mit-
geteilten technischen Vorgaben in Eigenleis-
tung und auf eigene Verantwortung zu er-
bringen. 
 
1.5. Für Netzanschlüsse, die nach Art, Aus-
führung, Dimension oder Lage vom Stan-
dardnetzanschluss abweichen, werden Zu-
satzleistungen nach Material und Zeitauf-
wand in Rechnung gestellt. 
 
1.6. Wird in besonders gelagerten Fällen auf 
Wunsch des Anschlussnehmers ein weiterer 
Netzanschluss auf dem gleichen Grundstück 
zugestanden, so hat der Anschlussnehmer 
hierfür die Kosten gemäß Ziffer 1.3. bis Ziffer 
1.5. für den weiteren Netzanschluss zu zah-
len. 
 
1.7. Für vorübergehende Anschlüsse (z. B. 
für Baustellen, Schausteller u. ä.) an vorhan-
denen Übergabestellen sind vom Anschluss-
nehmer die Beiträge nach Anlage 1, Ziffer 2 
zu zahlen. 
 
1.8. Ferner trägt der Anschlussnehmer die 
Kosten für Veränderungen des Netzan-
schlusses nach Material- und Zeitaufwand, 
die durch eine Änderung oder Erweiterung 
seiner Anlage erforderlich oder aus anderen 
Gründen von ihm veranlasst werden. 
 

1.9. Für die Erweiterung eines vorhandenen 
Zweileiter- Netzanschlusses auf einen Vier-
leiter-Netzanschluss hat der Anschlussneh-
mer die Kosten gemäß Ziffer 1.3. bis Ziffer 
1.5. zu zahlen. 
 
1.10. Wird auf Veranlassung der EEW Du-
derstadt ein bestehender Freileitungs-Netz-
anschluss durch einen Erdkabel-Netzan-
schluss ersetzt, so muss der Anschlussneh-
mer die notwendig werdenden Änderungen 
in seiner Anlage ab Hausanschluss-Kasten 
auf seine Kosten ausführen lassen. 
 
1.11. Der Zeitbedarf zur Herstellung des 
Netzanschlusses in Standardfällen beträgt 
grundsätzlich ca. 
4 Wochen. Dieser Zeitraum kann aufgrund 
von Faktoren, die nicht durch EEW Duder-
stadt beeinflussbar sind (z. B. Witterung, 
Möglichkeit zur Bauausführung) unter- bzw. 
überschritten werden. 
 
2. Baukostenzuschuss (BKZ) 
2.1. Der Anschlussnehmer zahlt an die EEW 
Duderstadt bei Anschluss seines Bauvorha-
bens an das Elektrizitätsverteilernetz von 
der EEW Duderstadt bzw. bei erheblicher Er-
höhung seiner Leistungsanforderung einen 
Zuschuss zu den Kosten der örtlichen Vertei-
leranlagen (Baukostenzuschuss). 
 
2.2. Die Ermittlung des Baukostenzuschus-
ses erfolgte nach der VDN-Empfehlung „Ein-
heitliche Berechnungsmethoden für Bau-
kostenzuschüsse“ (Stand: 19. April 2007). Er 
errechnet sich aus den Kosten, die für die Er-
stellung oder Verstärkung der örtlichen Ver-
teileranlagen des Niederspannungsnetzes 
einschließlich Transformatorenstationen er-
forderlich sind, wobei maximal 50 % dieser 
Kosten verrechnet werden. Der ermittelte 
Baukostenzuschuss gilt einheitlich im ge-
samten Netzgebiet der Eichsfelder Energie- 
und Wasserversorgungs-GmbH für An-
schlüsse innerhalb des Niederspannungs-
netzes. 
 
2.3. Der BKZ wird nur für den Teil der Leis-
tungsanforderung erhoben, der eine Leis-
tungsanforderung von 30 kW übersteigt. 
Der Baukostenzuschuss wird unter Berück-
sichtigung der typischen Leistungsanforde-
rungen bei „Haushaltskunden“ und 

„Sonstigen Letztverbrauchern mit einem 
Jahresverbrauch von ≤ 10.000 kWh/a“ auf 
Basis der Anzahl von Wohneinheiten an ei-
nem Anschluss sowie bei allen „sonstigen 
Letztverbrauchern“ auf Basis der Netzan-
schlussleistung erhoben. 
 
a) Gruppe „Haushaltskunden“ 
Der von „Haushaltskunden“ zu zahlende 
Baukostenzuschuss für einen Anschluss ist 
der Anlage 1, Ziffer 3 zu entnehmen. Der 
Baukostenzuschuss bei einem Haushalt gilt 
für den Anschluss einer Kundenanlage bis zu 
einer Leistungsgrenze entsprechend 3 x 10 
(30) A, wobei jedoch der Bereich von 3 x 10 
A bis 3 x 30 A nur für kurzzeitige Belastungen 
gilt. Für Anlagen mit einer höheren Leis-
tungsgrenze wird der Baukostenzuschuss 
nach der benötigten Leistung entsprechend 
erhöht. Über den Zähler eines Haushalts 
versorgte einzelne gewerblich oder beruf-
lich genutzte Verbrauchseinrichtungen mit 
einem geringen Leistungsbedarf (z. B. Be-
leuchtungsanlage eines Arbeitszimmers) 
bleiben bezüglich der Baukostenzuschusser-
mittlung außer Ansatz. 
 
b) Gruppe „Sonstige Letztverbraucher mit 
einem Jahresstromverbrauch ≤ 10.000 
kWh/a“ 
Letztverbraucher mit einem Jahresver-
brauch von ≤ 10.000 kWh/a, die nicht Haus-
haltskunden sind, werden dem Verbrauchs-
verhalten eines Haushaltkunden gleichge-
setzt und bzgl. BKZ-Erhebung mit einer 
„Wohneinheit“ bewertet. Es gelten für An-
schlüsse dieser Letztverbraucher die Reg-
lungen nach Ziffer 2.3a). 
 
c) Gruppe „Sonstige Letztverbraucher mit 
einem Jahresverbrauch > 10.000 kWh/a“ 
Letztverbraucher mit einem Jahresver-
brauch von > 10.000 kWh/a, die nicht Haus-
haltskunden sind, zahlen einen BKZ nach An-
lage 1, Ziffer 4. 
 
2.4. Der Anschlussnehmer zahlt einen wei-
teren Baukostenzuschuss, wenn er seine 
Leistungsanforderung über den der ur-
sprünglichen Berechnung zugrunde liegen-
den Rahmen hinaus erheblich erhöht. Das 
Kriterium „erheblich“ ist bei einer Erhöhung 
der Leistungsanforderung um mindestens 5 % 
erfüllt. Die Größe der eingesetzten 



 

Hausanschlusssicherung stellt dabei nicht 
das Maß für die bereitgestellte Leistung dar. 
Die Höhe des weiteren Baukostenzuschus-
ses bemisst sich nach den Grundsätzen der 
Ziffern 2.1. bis 2.3. 
3. Abschlagszahlungen und Vorauszahlun-
gen 
3.1. Werden von einem Anschlussnehmer 
mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist die 
EEW Duderstadt berechtigt, angemessene 
Abschlagszahlungen zu verlangen. 
 
3.2. Die EEW Duderstadt ist darüber hinaus 
berechtigt, für die Herstellung oder Ände-
rungen des Netzanschlusses Vorauszahlung 
zu verlangen, wenn nach den Umständen 
des Einzelfalles Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Anschlussnehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Diese Umstände lie-
gen insbesondere vor, 
a. bei Nichtleistung angeforderter Ab-
schläge 
b. bei wiederholt unpünktlicher oder unvoll-
ständiger Zahlung 
c. bei einer wesentlichen Überschreitung 
des Fälligkeitszeitpunktes 
d. bei wiederholter Mahnung, 
e. bei einer Tätigkeit in Branchen, in denen 
bei der EEW Duderstadt überdurchschnitt-
lich oft Zahlungsunregelmäßigkeiten oder 
Forderungsausfälle vorkommen. Dies gilt 
auch dann, wenn die vorgenannten Um-
stände bei einem anderen Unternehmen 
bekannt sind. 
 
4. Inbetriebsetzung 
4.1. Für Inbetriebsetzung und Erstplombie-
rung der Anlage sowie Einbau der erforder-
lichen Mess- und Steuereinrichtungen wer-
den keine gesonderten Kosten berechnet. 
Eine Inbetriebsetzung durch EEW Duder-
stadt setzt voraus, dass der Anschlussneh-
mer den mit der Herstellung des Netzan-
schlusses angebotenen Netzanschlussver-
trag unterzeichnet und die für die Herstel-
lung oder Änderung des Anschlusses gemäß 
1. und 2. in Rechnung gestellten Kosten voll-
ständig erstattet hat. 
 
4.2. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung 
der Anlage aufgrund festgestellter Mängel 
der Anlage nicht möglich oder unterbleibt 
die Inbetriebsetzung, weil der Anschluss-
nehmer den Netzanschlussvertrag nicht un-
terzeichnet oder die für die Herstellung oder 
Änderung des Anschlusses gemäß Ziffer 1. 
und 2. in Rechnung gestellten Kosten nicht 
vollständig erstattet hat, so zahlt der An-
schlussnehmer/Anschlussnutzer hierfür die 
Beträge nach Anlage 1, Ziffer 5. 
 
4.3. Für jede vom Anschlussnehmer/An-
schlussnutzer zu vertretende Nachplombie-
rung werden diesem unbeschadet weiterer 
Ansprüche die Beträge nach Anlage 1, Ziffer 
6 berechnet. 

 
5. Fälligkeit, Zahlung und Verzug 
5.1. Alle vom Anschlussnehmer/Anschluss-
nutzer zu leistenden Zahlungen werden 
nach Leistungserbringung durch die EEW 
Duderstadt fällig, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforde-
rung. 
 
5.2. Rechnungsbeträge sind für die EEW Du-
derstadt kostenfrei zu entrichten (§ 270 
BGB). Maßgeblich für die Einhaltung der Fäl-
ligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung 
bei der EEW Duderstadt. 
 
5.3. Rückständige Zahlungen werden nach 
Ablauf des von der EEW Duderstadt angege-
benen Fälligkeitstermins schriftlich ange-
mahnt. Die dadurch entstandenen Kosten 
werden dem Kunden die Beträge nach An-
lage 1, Ziffer 7 berechnet. 
 
5.4. Lässt die EEW Duderstadt die rückstän-
dige Forderung durch einen Beauftragten 
einziehen, werden dem Kunden hierfür die 
Beträge nach Anlage 1, Ziffer 8 berechnet. 
 
6. Unterbrechung und Wiederherstellung 
des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
Die bei einer erforderlichen Unterbrechung 
und Wiederherstellung eines Anschlusses 
bzw. der Anschlussnutzung entstehenden 
Kosten sind vom Anschlussnehmer / An-
schlussnutzer zu tragen. 
 
6.1. Unterbrechung des Anschlusses bzw. 
der Anschlussnutzung 
Für jede Unterbrechung des Anschlusses 
bzw. der Anschlussnutzung werden dem An-
schlussnehmer / Anschlussnutzer die Be-
träge nach Anlage 1, Ziffer 9 berechnet. Bei 
jeder Trennung des Netzanschlusses an der 
Netzanschlussleitung hat der Anschlussneh-
mer / Anschlussnutzer die entstehenden 
Kosten nach Aufwand zu tragen. Die EEW 
Duderstadt behält sich vor, bei Unterbre-
chung des Anschlusses bzw. der Anschluss-
nutzung außerhalb der üblichen Geschäfts-
zeit die nach Material und Zeitaufwand er-
mittelten Kosten zu berechnen. 
 
6.2. Wiederherstellung des Anschlusses 
bzw. der Anschlussnutzung 
Für jede Wiederherstellung des Anschlusses 
bzw. der Anschlussnutzung werden dem An-
schlussnehmer / Anschlussnutzer die Be-
träge nach Anlage 1, Ziffer 10 berechnet. Bei 
jeder Wiederherstellung des ursprünglichen 
Netzanschlusses an der Netzanschlusslei-
tung hat der Anschlussnehmer / Anschluss-
nutzer die entstehenden Kosten nach Auf-
wand zu tragen. Die EEW Duderstadt behält 
sich vor, bei Wiederherstellung des An-
schlusses bzw. der Anschlussnutzung außer-
halb der üblichen Geschäftszeit die nach 
Material- und Zeitaufwand ermittelten Kos-
ten zu berechnen. 

 
 
 
7. Haftung 
Die EEW Duderstadt haftet bei Störungen 
der Anschlussnutzung nach den Regelungen 
in § 18 NAV. Im Übrigen haftet die EEW Du-
derstadt für Schäden aus der schuldhaften 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesund-
heit sowie für Schäden aus vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung. Die 
EEW Duderstadt haftet auch für Schäden 
aus schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit 
jedoch der Höhe nach begrenzt auf die bei 
Beginn des Versorgungsverhältnisses vor-
hersehbaren vertragstypischen Schäden. 
 
8. Umsatzsteuer 
Die sich nach 1., 2., 4., 6.2. ergebenden Be-
träge unterliegen der gesetzlich festgeleg-
ten Umsatzsteuer. Die Bruttopreise enthal-
ten die jeweils gesetzlich gültige Umsatz-
steuer (derzeit 19 %). 
 
9. Technische Anschlussbedingungen 
Es gelten die „Technischen Anschlussbedin-
gungen für den Anschluss an das Nieder-
spannungsnetz“ (in der jeweils geltenden 
Fassung). Der vollständige Wortlaut der 
Technischen Anschlussbedingungen liegt al-
len bei der EEW Duderstadt eingetragenen 
Elektroinstallateuren vor. Er kann ferner im 
Verwaltungsgebäude der EEW Duderstadt 
eingesehen werden und ist im Internet un-
ter www.eew-duderstadt. de abrufbar. 
 
10. Datenverarbeitung 
Zur Erfüllung unserer Verpflichtungen ist es 
notwendig, personenbezogene Daten zu 
speichern und zu verarbeiten. Hierbei wer-
den die datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen beachtet. 
 
11. Inkrafttreten und Änderungen der Er-
gänzenden Bedingungen 
11.1. Diese Ergänzenden Bedingungen gel-
ten ab 01.01.2018. 
11.2. Die Regelungen und Preise dieser Er-
gänzenden Bedingungen gelten auch für 
Netzanschlüsse, bei denen bei der Herstel-
lung des Netzanschlusses Baugruppen zur 
gebündelten Einführung anderer Versor-
gungssparten wie z. B. Gas, Wasser oder Te-
lekommunikation in das Gebäude (Mehr-
spartennetzanschlüsse) verwendet werden. 
 
11.3. Die EEW Duderstadt ist berechtigt, 
diese Ergänzenden Bedingungen nach den 
hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen zu ändern. Änderungen werden nach öf-
fentlicher Bekanntgabe zum Monatsbeginn 
wirksam. Die Änderungen sind im Internet 
unter www.eew-duderstadt.de abrufbar.

 
 
 
 



 

 

Anlage 1 zu den Ergänzenden Bedingungen der EEW 
zur Niederspannungsanschlussverordnung NAV 
 
 

 Netto (ohne MwSt.) Brutto (inkl. 19% MwSt.) 
Anschlusskosten   
1. Für die Herstellung sowie Veränderung des Netzanschlusses sind die Kosten, 
die nach Material- und Zeitaufwand ermittelt werden zu zahlen. 

  

2. Für die vorübergehende Anschlüsse (z.B. für Baustellen, Schausteller, u.a.) an 
vorhandene Übergabestellen sind vom Anschlussnehmer zu zahlen 

268,00 € 318,92 € 

   
Baukostenzuschuss   
3. Der vom Anschlussnehmer für einen Anschluss zu zahlende Baukostenzu-
schuss beträgt für die Gruppe „Haushaltskunden“ ab der vierten Wohneinheit 
für jede Wohneinheit 

153,00 € 182,07 € 

4. Der vom Anschlussnehmer für einen Anschluss zu zahlende Baukostenzu-
schuss beträgt für die Gruppe „sonstige Letztverbraucher mit einem Jah-
resstromverbrauch > 10.000 kWh/a je angefangenes kVA 

80,00 € 95,20 € 

   
Inbetriebsetzung   
5. Pauschale für eine vergebliche Inbetriebsetzung 75,20 € 89,49 € 
6. Pauschale für eine Nachplombierung 75,20 € 89,49 € 
   
Fälligkeit, Zahlung und Verzug   
7. Pauschale für die erste Mahnung 2,00 € Mehrwertsteuerfrei 
    Pauschale für jede weitere Mahnung 2,00 € Mehrwertsteuerfrei 
8. Pauschale für den Einzug rückständiger Forderungen 50,00 € Mehrwertsteuerfrei 
   
Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der  
Anschlussnutzung 

  

9. Pauschale für Unterbrechung des Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung  
     je Unterbrechung an einer vorhandenen Trennvorrichtung 

75,20  € Mehrwertsteuerfrei 

     je nicht durchführbarer Unterbrechung trotz Terminankündigung 62,67 € Mehrwertsteuerfrei 
10. Pauschale für jede Wiederherstellung des Anschlusses bzw. der  
      Anschlussnutzung 

  

      je Wiederherstellung an vorhandener Trennvorrichtung 75,20 € 89,49 € 
Ist die Wiederherstellung des Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung aufgrund 
festgestellter Mängel der Anlage nicht möglich oder unterbleibt die Wiederher-
stellung des Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung aus Gründen, die der An-
schlussnehmer/Anschlussnutzer zu vertreten hat, so zahlt dieser hierfür sowie 
für jede weitere vergebliche Wiederherstellung 

62,67 € 74,58 € 

 
 
Die Anlage 1 zur Niederspannungsanschlussverordnung tritt mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft und ersetzt die bisherige Anlage 1 vom 01.01.2022. 
 
Kundenzentrum der Eichsfelder  
Energie- und Wasserversorgungs GmbH 
Am Euzenberg 32 
37115 Duderstadt 
 
Öffnungszeiten 
07:15 bis 16:30 Uhr (Montag bis Donnerstag) 
07:15 bis 12:30 Ihr (Freitags) 


